
 

เครื�องช่วยหายใจ (Self-Contained Breathing Apparatus : SCBA) 

EN137:2006 type 2 

วตัถุประสงค ์: เพื�อใชเ้ป็นเครื�องช่วยหายใจสาํหรับปฏิบติังานขณะดาํเนินการดบัเพลิงหรือ              

                        ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุในอาคารและนอกอาคารหรือบริเวณที�มีอากาศไม่เพียงพอต่อ   

                         การหายใจหรือบริเวณที� มีก๊าซพิษ ก๊าซติดไฟ ใชส้าํหรับงานกูภ้ยัในพื4นที�อนัตราย 

 

 



 

เครื�องช่วยหายใจแบบ SCBA ยี�ห้อ MSA รุ่น AirXpress  

สําหรับงานผจญเพลงิตามมาตรฐาน  EN 137 : 2006 , type 2 

คุณลกัษณะเฉพาะ 

1. หน้ากาก (Face piece Assembly Ultra Elite) 

1.1   เป็นหนา้กากเตม็หนา้ (Full Face piece) ทาํดว้ยยาง Black HyCar Rubber แบบจอกวา้งสามารถ 

มองไดร้อบและมีขอบยางชั4นที� 2 กนัรั�วซึ�มดา้นใน  

1.2   สายรัดศีรษะชนิด L จุด สวมเร็ว สามารถถอดเปลี�ยนได ้และสามารเลือกวสัดุหลายประเภท 

ไดแ้ก่ ยาง ซิลิโคน และตาข่ายผา้กนัไฟ Nomex   

1.R   Lens ทาํดว้ยโพลีคาร์โบเนต (Polycarbonate) ชนิดทนทานการกดักร่อนจากสารเคมี  

1.4   ช่องมอง (Lens) ดา้นนอกเคลือบผวิแขง็ทั4งสองดา้นเพื�อป้องกนัการขีดข่วนและมีพลาสติกใส 

(Cover Lens) อีกหนึ�งชั4นเพื�อป้องกนัช่องมอง (Lens) ตวัจริงเป็นรอย       

Z.L   มีรหสั เดือน ปี ที�ผลิตหนา้กากหล่อติดมากบัหนา้กาก เพื�อประโยชน์กบัการบาํรุงรักษา 

Z.6   มีระบบควบคุมไม่ใหเ้กิดฝ้าที�ช่องมอง (มีอุปกรณ์ที�ติดตั4งแวน่ตาสาํหรับผูมี้ปัญหาดา้นสายตา

(กรณีใส่เพิ�ม)) 

1.7   มีระบบการสื�อสารไดด้ว้ยเสียง (Speaking Diaphragm) 

1.8   ชุดหนา้กากตอ้งเป็นชนิด ทนความร้อนใชก้บังานกูภ้ยั, งานผจญเพลิงและเคมี (Flame 

Resistant) ตามมาตรฐาน EN136, class 3  

1.9   ขนาดของหนา้กากที�เสนอเป็นขนาดกลาง (medium) ที�เหมาะสมกบัคนไทยทั�วๆไป      

1.10 สามารถเลือกรุ่นหนา้กากที�ใชก้บัหมวกดบัเพลิงได ้   

1.11 สามารถต่อวทิยสืุ�อสารพดูจากหนา้กากหายใจไดเ้ลย                 

                                               

2. ชุดอุปกรณ์ควบคุมกาํลงัอากาศ (Lung Governed Demand Valves) 

2.1   สามารถจ่ายอากาศตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดสู้งสุดไม่นอ้ยกวา่ 40 ลิตร/นาทีภายในเวลา 45

นาที                                                                                                               

   n.n   เป็นอุปกรณ์จ่ายอากาศชนิด Positive Pressure 



 

2.3   มีระบบจ่ายอากาศควบคุมแรงดนัใหค้งที� (By-pass Valve) ถึงแมก้ารทาํงานของชุดอุปกรณ์

ควบคุมแรงดนัทาํงานผิดปกติ (ติดตั4งเพิ�มเติมจากชุดอุปกรณ์มาตรฐาน) 

2.4   ชุดปรับแต่งกาํลงัดนั (Regulator) สามารถจ่ายอากาศสูงตั4งแต่ 0-400 ลิตร/นาที 

2.5   มีจุดต่อเพื�อช่วยชีวติบุคคลที� 2 โดยใชอุ้ปกรณ์เสริม (Respihood) หรือเพื�อต่อกบัอุปกรณ์จ่าย

อากาศ (Airline) ติดตั4งอยูบ่ริเวณเอว  

 

3. ถังอากาศ (Air Cylinder) 

3.1   เป็นถงัอากาศอดัชนิด  Composite เสริมความแขง็แรงดว้ยใยสงเคราะห์ และนํ4าหนกัถงัเปล่า

ตอ้งไม่เกิน 4 กิโลกรัม และใส่อากาศเตม็ถงัครบชุด ตอ้งมีนํ4าหนกัไม่เกิน Z0.5 -11 KG. 

3.2 มีความจุเพียงพอสาํหรับการใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 30-tL นาที ที�กาํลงัดนัใชง้าน 300 บาร์ ความจุ

อากาศไม่นอ้ยกวา่ 6.8 ลิตร 

3.3 มีวนัเดือนปี ผลิต ตามมาตรฐาน EN 12245 

3.4  วาวลถ์งัมีอปุกรณ์ล๊อกป้องกนัอนัตรายการหมุนปิดของถงั 

 

W. ชุดอุปกรณ์สะพายหลัง (Back Plate and Harness) 

4.1   เป็นอุปกรณ์สาํหรับติดถงัอากาศรวมชุดอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกาํลงัดนั 300 บาร์ กาํลงัดนัสูง

เป็นกาํลงัดนักลางที� 7 บาร์พร้อมจ่ายเขา้หนา้กากที� 3.5 mbar ทาํดว้ยวสัดุทนความร้อนและ

ปลอดสนิม (Fiber Glass Reinforced Polyamide) มีนํ4าหนกัเบาพร้อมทั4งออกแบบเพื�อใหเ้ขา้

กบัสรีระทางกายภาพที�ดี 

4.2   สายสะพายบ่าผลิตจากวสัดุสังเคาระห์ ที�สามารถทนความร้อน และเปลวไฟไดดี้ พร้อมบุนวม

เพื�อเพิ�มความกระชบั และอ่อนนุ่มในขณะสวมใส่ พร้อมเขม็ขดัคาดเอวชนิดปลดเร็ว 

t.3 มีเกจวดักาํลงัดนัลมพร้อมอุปกรณ์เรืองแสงในที�มืด หุม้ยางกนักระแทก 

4.5  ติดตั4งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Transponder) สาํหรับเก็บบนัทึกรายละเอียดของชุดอุปกรณ์

สะพายหลงั เพื�อใชบ้อกรหสัสินคา้และขอ้มูลการผลิต เพื�อใหท้ราบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

5. อื�น ๆ 

5.1   มีอุปกรณ์เตือนภยัแบบเสียงนกหวดีเมื�อเหลืออากาศใชง้านไดอี้กประมาณ nw-nL% พร้อมเกจ

วดักาํลงัดนัอากาศของถงัอากาศติดตั4งอยูบ่ริเวณหนา้อก 



 

5.2  มีอุปกรณ์บรรจุชุดเครื�องช่วยหายใจชนิดมือถือ (Hand Carrying Case) ทาํดว้ยวสัดุ ไม่เป็น

สนิม และแขง็แรงทนทาน 

5.3  สินคา้ที�ส่งมอบเป็นไปตามมาตราฐาน EN 137:2006 type 2 , Standard for Open-Circuit 

SCBA, หรือมาตราฐานความปลอดภยัอื�นทีน่าเชื�อถือใหก้ารรับรอง 

5.4   มีหนงัสือหรือเอกสารรับรองวา่มีช่างหรือวศิวกรที�ผา่นการอบรมมาจากผูผ้ลิตโดยตรงในการ

ซ่อมบาํรุงและการบริการหลงัการขายไม่นอ้ยกวา่ z เดือน 

L.L มี Video CD การใชแ้ละบาํรุงรักษาอุปกรณ์ส่งมอบพร้อมอุปกรณ์ 

L.z ผูข้ายมีอุปกรณ์ทดลองเครื�องช่วยหายใจที�น่าเชื�อถือพร้อมเครื�องมือพิเศษสาํหรับทดสอบแบบ

คอมพิวเตอร์และบาํรุงรักษาตามมาตรฐานผูผ้ลิต 

5.7 ดาํเนินการฝึกอบรมใหก้บัผูใ้ชง้านเกี�ยวกบัการใชง้านและการบาํรุงรักษาไม่นอ้ยกวา่ R ชั�วโมง 

โดยช่างหรือวศิกรที�ผา่นการฝึก-อบรมจากผูผ้ลิตโดยตรง 

5.8    เป็นผลิตภณัฑ์จากประเทศจีน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  

 

 

 

 

 


